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DE ACORDO COM CAPITULO I, SEGAI II DA LElI 68/2001 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001, TEMOS:

ART. 89: O afastamento das divisas laterais e de fundo, onde facultado, deverd ser nulo ou de, no minimo, 1,50m, ndo sendo

PROJECAO DO MEIO FIO admitidos valores intermediarios.
ART. 90: No primeiro pavimento (térrec) e sobreloja deverd haver um afastamento frontal de 5,00m para imbéveis residenciais e de
PASSEIO 38 73 3,00m para imdveis comerciais.
0,15 " . § 1° Nos terrenos de esquina serd adotado um dos lados como recuo principal sendo 5,00m para imoveis

residenciais e 3,00m para imoveis comerciais e outro lateral com recuo de 1,50m.
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N NOTAS GERAIS
© ESTACIONAMENTO EXTERNO
- . )
% CIRCULAGAO DE VEICULOS 1 — "0 PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETARIO SE COMPROMETE A CONSTRUIR A
% CALGADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO—A COM OS VIZINHOS EXISTENTES E SINALIZANDO CONFORME NORMA VIGENTE, DE
{P& ACORDO COM O CODIGO DE EDIFICACOES DE LUIZ EDUARDO MAGANHAES E CONFORME PREVISTO NO ART. 70 DA LEl N°* 68/2001”
2 — O PROJETO SEGUE 0S REQUISITOS MINIMOS DA NORMA DE DESEMPENHO DAS EDIFICAGOES N' 156575/2013.
3 — TODAS AS PAREDES COM ESPESSURA INFERIOR A 15cm SERAQ EXECUTADAS EM MATERIAIS QUE POSSUAM RESISTENCIA E
ISOLAMENTOS TERMICO E ACUSTICO EQUIVALENTES A UMA PAREDE DE ALVENARIA DE ESPESSURA DE 15cm.
PROJEGAC DO LIMITE DO TERRENO 4 — AS PAREDES CORTA FOGO — DESTINADAS A ESCADA DE SEGURANGA E SALA DE PRESSURIZAGAO — SERAO RESISTENTE A 4H DE
FOGO.
168.53 5 — PROJETO ELABORADO CONFORME NBR 9050/2015.
N A N 6 — EM TODO O PROJETO, CONSIDERAR UNIDADE DE COTAS EM CENTIMETROS, E INDICAGAO DE NIVEIS EM METROS.
1 — A EXECUGAD DAS INSTALACOES DE G.L.P. SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESPECIALIZADA, COM BASE NOS (TENS DA NORMA

NBR 13.523/95.

2 — AS TUBULAGOES DE G.L.P. NAO SERAO LOCALIZADAS EM LOCAIS CONFINADOS QUE, EM CASO DE VAZAMENTO, POSSAM OCASIONAR
ACOMULO DE GAS E CONSEQUENTEMENTE, RISCO DE EXPLOSAO.

3 — O CILINDRO P—1000 Kg, SERA OBRIGATORIAMENTE FABRICADO CONFORME A NORMA ASME (RECARREGAMENTO NO LOCAL).

4 — DE ACORDO COM O ITEM 5.2.12 DA NBR 13.523/95, "CADA RECIPIENTE DEVE SER LOCALIZADO DE FORMA A MANTER—SE AFASTADO DAS
EDIFICAGOES OU DIVISA DE PROPRIEDADE QUE POSSA SER EDIFICADA, NUMA DISTANCIA IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA NA TABELA 2."
TABELA 2—AFASTAMENTOS DE RECIPIENTES ESTACIONARIOS — NBR 13.523/95:

CAPACIDADE DO RESERV. (m’) AFASTAMENTO MINIMO (m)
ATE 1,0 (0]
QUADRA 371—A LOTE 01 o >
s I SARY D F U _ LAS, ‘
4 DE 5,6 A 8,0 7,5
g ~ [-\ ) — 2 NOTAS: A> TODOS 0S AFASTAMENTOS TOMAM COMO REFERENCIA A PROJEQAO DO COSTADO DO RECIPIENTE SOBRE O PLANO HORIZONTAL.
Are Q Y /‘ O 7 8 6 K) 8 ’/q B) NO CASO DE RECIPIENTES ENTERRADOS, OS AFASTAMENTOS PODEM SE REDUZIR A METADE.
/ ¢ “ * A 9 ‘ DE ACORDO COM A NBR W3.523/95, TEMOS PARA OS RESERVATORIOS ENTERRADOS:
"5.2.14 A CENTRAL DE GAS SUBTERRANEA E A CENTRAL ATERRADA DEVEM SER CONFORME O DESCRITO EM 5.2.14.1 A 5.2.14.5.
5.2.14.1 OS RECIPIENTES NAO PODEM SER INSTALADOS SOB AS ED\F\CAQOES.
5.2.14.2 O(S) REC\P\ENTE(S) ENTERRADO(S) DA CENTRAL SUBTERRANEA DEVE(M) SER ASSENTADO(S) EM FUNDAQOES ESTAVEIS E FIRMES,
SENDO DEVIDAMENTE ANCORADOS E CIRCUNDADOS POR AREIA APILOADA.
5.2.14.3 AS PORTAS DE VISITAS, ASSIM COMO AS PARTES EM QUE FOREM AFIXADAS AS CONEXOES OU APARELHOS DE MED\QAO DO GAS
ARMAZENADO, NAO NECESSITAM SER ENTERRADAS, DEVENDO SER, NO ENTANTO, DEVIDAMENTE PROTEGIDAS CONTRA DANOS ORIUNDOS DE
TRANSITOS OU QUTRAS CAUSAS.
5.2.14.4 AS CONEXOES E OS APARELHOS DE MED\QAO DEVEM ESTAR SITUADOS DENTRO DE UMA CUPULA OU CABINE EXCLUSIVA PARA TAL
FIM, TENDO O ACESSO PROTEGIDO POR TAMPA APROPRIADA, AMBAS CONSTRUIDAS EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL.
5.2.14.5 OS RECIPIENTES ANTES DE SEREM INSTALADOS DEVEM TER SUAS SUPERFICIES CONVENIENTEMENTE TRATADAS COM REVESTIMENTOS
ADEQUADOS PARA A PROTEQAO CONTRA A CORROSAQ.”
A CENTRAL DE GAS EM AREA PUBLICA DEVERA POSSUIR:
| — S\NAUZAQAO DE ADVERTENCIA EM PLACA, NA QUANTIDADE NECESSARIA A SUA V\SUAUZAQAO DE QUALQUER D\REQAO DE ACESSO A
CENTRAL DE GAS E AO CAMINHAO DE ABASTECIMENTO, COM FUNDO EM MATERIAL REFLETOR NA COR BRANCA, LARGURA E ALTURA DE
CINQUENTA CENTIMETROS, LETRAS NA COR PRETA NAO MENORES QUE CINCO CENTIMETROS, CONTENDO AS ADVERTENCIAS “PERIGO —
140 94 INFLAMAVEL — NAO FUME”, RESPECTIVOS SIMBOLOS E \DENT\F\CAQAO DA SOCIEDADE EMPRESARIA RESPONSAVEL.
° ’ ° I — VERSO DA PLACA DE S\NAUZAQAO PINTADO NA COR VERDE PANTONE 364C.
A CENTRAL DE GAS ENTERRADA OU ATERRADA POSSUIRA AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
PROJEQAO DO LIMITE DO TERRENO PROJEQ/&O DO LIMITE DO TERRENO [ PROTEQAO CONSTITUIDA DE SUPQORTES VERTICAIS COM OITENTA CENTIMETROS DE ALTURA ACIMA DO NIVEL DO SOLO E DIAMETRO DE DUAS

POLEGADAS E MEIA; BARRAS HORIZONTAIS COM DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, PINTADOS NA COR VERDE PANTONE 364C, NOS TERMOS DOS
ANEXOS | E 11l

I — ALTURA MAXIMA DE TRINTA CENTIMETROS ENTRE O TOPO DA CAIXA DE VISITA DE RECIPIENTE E O NIVEL DO SOLO;

Il = TRATAMENTO DA SUPERFICIE ACIMA DO RESERVATORIO, QUE SERA DADO COM COBERTURA DE BRITA DELIMITADA POR ELEMENTO
SEPARADOR OU DELIMITADOR DO TIPO MEIO—FIO SEM PINTURA, COM ALTURA DE CINCO CENTIMETROS ACIMA DO NIVEL DO SOLO.

O DETENTOR DA CONCESSAO DA CENTRAL DE GAS ARCARA COM O ONUS DE EVENTUAIS DANOS A REDES DE SERVIGOS PUBLICOS E
PRIVADOS INSTALADOS, BEM COMO DA RECUPERAGAO DA AREA PUBLICA UTILIZADA, DE ACORDO COM PROJETO DE URBANISMO RESPECTVO E
COM AS RECOMENDAGOES DO ORGAO OU ENTIDADE COMPETENTE QUANTO AO PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS NA AREA, NOS TEMOS DA
LEGISLAGAO PERTINENTE.
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AutoCAD SHX Text
1 - "O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE  COMPROMETE A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-A COM OS VIZINHOS EXISTENTES E SINALIZANDO CONFORME NORMA VIGENTE, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DE LUIZ EDUARDO MAGANHÃES E CONFORME PREVISTO NO ART. 70 DA LEI Nº 68/2001" 2 - O PROJETO SEGUE OS REQUISITOS MÍNIMOS DA NORMA DE DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES N° 156575/2013. 3 - TODAS AS PAREDES COM ESPESSURA INFERIOR A 15cm SERÃO EXECUTADAS EM MATERIAIS QUE POSSUAM RESISTÊNCIA E ISOLAMENTOS TÉRMICO E ACÚSTICO EQUIVALENTES A UMA PAREDE DE ALVENARIA DE ESPESSURA DE 15cm. 4 - AS PAREDES CORTA FOGO - DESTINADAS A ESCADA DE SEGURANÇA E SALA DE PRESSURIZAÇÃO - SERÃO RESISTENTE A 4H DE FOGO. 5 - PROJETO ELABORADO CONFORME NBR 9050/2015. 6 - EM TODO O PROJETO, CONSIDERAR UNIDADE DE COTAS EM CENTÍMETROS, E INDICAÇÃO DE NÍVEIS EM METROS.
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QUADRA 31-A LOTE 01 - RES. TROPICAL VILLE - LUIZ EDUARDO MAGALHÃES - BA
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TRABALHO - COMERCIAL - ART 84  /  ZONA: ZR-3 - Lei 791/2017
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DE ACORDO COM CAPITULO II, SEÇÃI II DA LEI 68/2001 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001, TEMOS:

AutoCAD SHX Text
1 - A EXECUÇÃO DAS INSTALACÕES DE G.L.P. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESPECIALIZADA, COM BASE NOS ÍTENS DA NORMA NBR 13.523/95. 2 - AS TUBULAÇÕES DE G.L.P. NÃO SERÃO LOCALIZADAS EM LOCAIS CONFINADOS QUE, EM CASO DE VAZAMENTO, POSSAM OCASIONAR ACÚMULO DE GÁS E CONSEQUENTEMENTE, RISCO DE EXPLOSÃO. 3 - O CILÍNDRO P-1000 Kg, SERÁ OBRIGATORIAMENTE FABRICADO CONFORME A NORMA ASME (RECARREGAMENTO NO LOCAL). 4 - DE ACORDO COM O ITEM 5.2.12 DA NBR 13.523/95, "CADA RECIPIENTE DEVE SER LOCALIZADO DE FORMA A MANTER-SE AFASTADO DAS EDIFICAÇÕES OU DIVISA DE PROPRIEDADE QUE POSSA SER EDIFICADA, NUMA DISTÂNCIA IGUAL OU SUPERIOR À ESPECIFICADA NA TABELA 2." TABELA 2-AFASTAMENTOS DE RECIPIENTES ESTACIONÁRIOS - NBR 13.523/95: NOTAS: A) TODOS OS AFASTAMENTOS TOMAM COMO REFERÊNCIA A PROJEÇÃO DO COSTADO DO RECIPIENTE SOBRE O PLANO HORIZONTAL. B) NO CASO DE RECIPIENTES ENTERRADOS, OS AFASTAMENTOS PODEM SE REDUZIR À METADE. DE ACORDO COM A NBR 13.523/95, TEMOS PARA OS RESERVATÓRIOS ENTERRADOS: "5.2.14 A CENTRAL DE GÁS SUBTERRÂNEA E A CENTRAL ATERRADA DEVEM SER CONFORME O DESCRITO EM 5.2.14.1 A 5.2.14.5. 5.2.14.1 OS RECIPIENTES NÃO PODEM SER INSTALADOS SOB AS EDIFICAÇÕES. 5.2.14.2 O(S) RECIPIENTE(S) ENTERRADO(S) DA CENTRAL SUBTERRÂNEA DEVE(M) SER ASSENTADO(S) EM FUNDAÇÕES ESTÁVEIS E FIRMES, SENDO DEVIDAMENTE ANCORADOS E CIRCUNDADOS POR AREIA APILOADA. 5.2.14.3 AS PORTAS DE VISITAS, ASSIM COMO AS PARTES EM QUE FOREM AFIXADAS AS CONEXÕES OU APARELHOS DE MEDIÇÃO DO GÁS ARMAZENADO, NÃO NECESSITAM SER ENTERRADAS, DEVENDO SER, NO ENTANTO, DEVIDAMENTE PROTEGIDAS CONTRA DANOS ORIUNDOS DE TRÂNSITOS OU OUTRAS CAUSAS. 5.2.14.4 AS CONEXÕES E OS APARELHOS DE MEDIÇÃO DEVEM ESTAR SITUADOS DENTRO DE UMA CÚPULA OU CABINE EXCLUSIVA PARA TAL FIM, TENDO O ACESSO PROTEGIDO POR TAMPA APROPRIADA, AMBAS CONSTRUÍDAS EM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL. 5.2.14.5 OS RECIPIENTES ANTES DE SEREM INSTALADOS DEVEM TER SUAS SUPERFÍCIES CONVENIENTEMENTE TRATADAS COM REVESTIMENTOS ADEQUADOS PARA A PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO."
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A CENTRAL DE GÁS EM ÁREA PÚBLICA DEVERÁ POSSUIR: I - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM PLACA, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA À SUA VISUALIZAÇÃO DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO À CENTRAL DE GÁS E AO CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO, COM FUNDO EM MATERIAL REFLETOR NA COR BRANCA, LARGURA E ALTURA DE CINQÜENTA CENTÍMETROS, LETRAS NA COR PRETA NÃO MENORES QUE CINCO CENTÍMETROS, CONTENDO AS ADVERTÊNCIAS “PERIGO - PERIGO - INFLAMÁVEL - NÃO FUME”, RESPECTIVOS SÍMBOLOS E IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RESPONSÁVEL. , RESPECTIVOS SÍMBOLOS E IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RESPONSÁVEL. II - VERSO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO PINTADO NA COR VERDE PANTONE 364C. A CENTRAL DE GÁS ENTERRADA OU ATERRADA POSSUIRÁ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: I - PROTEÇÃO CONSTITUÍDA DE SUPORTES VERTICAIS COM OITENTA CENTÍMETROS DE ALTURA ACIMA DO NÍVEL DO SOLO E DIÂMETRO DE DUAS POLEGADAS E MEIA; BARRAS HORIZONTAIS COM DIÂMETRO DE DUAS POLEGADAS, PINTADOS NA COR VERDE PANTONE 364C, NOS TERMOS DOS ANEXOS I E III; II - ALTURA MÁXIMA DE TRINTA CENTÍMETROS ENTRE O TOPO DA CAIXA DE VISITA DE RECIPIENTE E O NÍVEL DO SOLO; III - TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE ACIMA DO RESERVATÓRIO, QUE SERÁ DADO COM COBERTURA DE BRITA DELIMITADA POR ELEMENTO SEPARADOR OU DELIMITADOR DO TIPO MEIO-FIO SEM PINTURA, COM ALTURA DE CINCO CENTÍMETROS ACIMA DO NÍVEL DO SOLO. O DETENTOR DA CONCESSÃO DA CENTRAL DE GÁS ARCARÁ COM O ÔNUS DE EVENTUAIS DANOS A REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS INSTALADOS, BEM COMO DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA UTILIZADA, DE ACORDO COM PROJETO DE URBANISMO RESPECTIVO E COM AS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COMPETENTE QUANTO AO PLANTIO DE ESPÉCIES VEGETAIS NA ÁREA, NOS TEMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
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